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Trinkwasseruntersuchung nach TrinkwV 2001

Vor-Ort-Parameter

D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Geschmack -- ohne -- sensorisch
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/ecm 120 2790 |DINEN 27888:1993-11
Temperatur °C 7.8 -- DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort) -- 8,29 6,50 - 9,50 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
Probennahme -- X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
(UWE)
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
(UWE)
Clostridium perfringens KBE/100 ml 0 TrinkwV Anlage 5 Nr.1:2001 (UWE)
Koloniezahl bei 20°C KBE/mlI 100 TrinkwV 1990 Anlage 1, Nr.
5:1990-12 (UWE)
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Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 36°C KBE/m!| 0 100 TrinkwV 1990 Anlage 1, Nr.
5:1990-12 (UWE)

Trinkwasserverordnung - Anlage 3 (Indikatorparameter)

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Ammonium mg/| 0,014 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Geruchsschwellenwert 12°C - 0 2 DEV B 1/2:1971

Trubung FNU 0,07 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Beurteilung

Im Rahmen der routinemaRigen Untersuchung entspricht die Wasserprobe den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

(UWE) - Weiden;(ULE) - Markkleeberg; GW: Grenzwert;

Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)

Eine auszugsweise Versffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH,
Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prifoericht spezifizierten Priifgegensténde.

Dr. Joachim Biedermann
Niederlassungsleiter
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